
100 A

10 kA

70

125 A

10 kA

35 16

80 A

10 kA

16

20 A

10 kA

2.5

(1190 W)

S

1 (UC 01)

20 A

10 kA

2.5

(1190 W)

T

2 (UC 02)

20 A

10 kA

2.5

(1190 W)

S

3 (UC 03)

20 A

10 kA

2.5

(1190 W)

T

4 (UC 04)

20 A

10 kA

2.5

(1190 W)

S

5 (UC 05)

20 A

10 kA

2.5

(1190 W)

T

6 (UC 06)

20 A

10 kA

2.5

(920 W)

S

7 (UC 07)

20 A

10 kA

2.5

(1190 W)

T

8 (UC 08)

20 A

10 kA

2.5

(920 W)

R

9 (UC 09)

20 A

10 kA

2.5

(920 W)

T

10 (UC 10)

20 A

10 kA

2.5

(1190 W)

S

11 (UC 11)

20 A

10 kA

2.5

(920 W)

R

12 (UC 12)

20 A

10 kA

2.5

(1190 W)

R

13 (UC 13)

20 A

10 kA

2.5

(1190 W)

R

14 (UC 14)

20 A

10 kA

2.5

(1190 W)

R

15 (UC 15)

20 A

10 kA

2.5

(1190 W)

R

16 (UC 16)

QDAC

(17960 W)

25 A

10 kA

4

(4400 W)

R+S+T

1 (EQ 01)

25 A

10 kA

4

(4400 W)

R+S+T

2 (EQ 02)

25 A

10 kA

4

(2200 W)

R+S+T

3 (EQ 03)

25 A

10 kA

4

(2200 W)

R+S+T

4 (EQ 04)

QFAC

(31160 W)

100 A

10 kA

35 16

100 A

10 kA

DPS

275 V - 40 KA

20 A

2.5

(256 W)

S

1 (IL CIRC SUJA 03)

20 A

2.5

(768 W)

S

2 (ILUMINAÇÃO 01)

20 A

2.5

(960 W)

S

3 (ILUMINAÇÃO 02)

20 A

2.5

(320 W)

S

4 (IL CIRC SUJA 02)

25 A

4

(4000 W)

T

5 (AUTOCLAVE CORREDOR)

20 A

2.5

(1800 W)

S

6 (GELADEIRAS CIRC)

25 A

4

(4000 W)

S

7 (AUTOCLAVE LAV DE BICOS)

20 A

2.5

(3000 W)

T

8 (TUG'S LAV DE BICOS)

20 A

2.5

(320 W)

S

9 (ILUM CIRC SUJA 01)

20 A

2.5

(2700 W)

S

10 (TUGS PROC / EUTANASIA)

20 A

2.5

(1800 W)

T

11 (TUG'S ANTECAMARA / CRIAÇÃO)

20 A

2.5

(1200 W)

T

12 ( TUG'S ANTECAMARA / EXPERIMENTAÇÃO)

20 A

2.5

(1800 W)

T

13 (GELADEIRAS ANTECAMARA 06)

20 A

2.5

(1500 W)

T

14 (TUG'S EXP 04 E 05 / ANTECAMARA 06 )

32 A

6

(5600 W)

R

15 (CHUVEIRO SANIT MASC)

32 A

6

(5600 W)

R

16 (CHUVEIRO SANIT FEM)

20 A

2.5

(100 W)

R

17 (RESERVA 01)

20 A

2.5

(100 W)

R

18 (RESERVA 02)

20 A

2.5

(100 W)

R

19 (RESERVA 03)

20 A

2.5

(100 W)

S

20 (RESERVA 04)

20 A

2.5

(100 W)

S

21 (RESERVA 05)

20 A

2.5

(100 W)

R

22 (RESERVA 06)

QDLT1

(36224 W)

70 A

10 kA

25 16

70 A

10 kA

DPS

275 V - 40 KA

20 A

2.5

(320 W)

S

1 (ILUM CIRC SUJA 04)

20 A

2.5

(768 W)

T

2 (ILUMINAÇÃO 01)

20 A

2.5

(1388 W)

S

3 (ILUMINAÇÃO 02)

20 A

2.5

(1800 W)

T

4 (TUG'S ANTECAMARA 03)

20 A

2.5

(1800 W)

S

5 (TUG'S EXPER 01 E 02)

20 A

2.5

(3000 W)

T

6 (TUG'S CRIAÇÃO 01 E 02)

20 A

2.5

(3300 W)

S

7 (TUG'S ADM)

20 A

2.5

(1200 W)

T

8 (TUG'S VESTIÁRIO)

32 A

6

(5600 W)

R

9 (TUE CHUVEIRO VEST MASC)

20 A

2.5

(256 W)

S

10 (ILUM CIRC SUJA 05)

32 A

6

(5600 W)

R

11 (TUE CHUVEIRO VEST FEM)

20 A

2.5

(100 W)

T

12 (RESERVA 01)

20 A

2.5

(100 W)

T

13 (RESERVA 02)

20 A

2.5

(100 W)

T

14 (RESERVA 03)

20 A

2.5

(100 W)

T

15 (RESERVA 04)

20 A

2.5

(100 W)

S

16 (RESERVA 05)

20 A

2.5

(100 W)

T

17 (RESERVA 06)

20 A

2.5

(100 W)

S

18 (RESERVA 07)

20 A

2.5

(100 W)

T

19 (RESERVA 08)

QDLT2

(25832 W)

QGBT

(93216 W)
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EQ 01
  4400 W 1

    25 A

4

EQ 04
  2200 W4

    25 A

4

EQ 02   4400 W 2

    25 A

4

COBERTURA 17960 W
QDAC

    80 A

16

EQ 03   2200 W 3

    25 A

4

QFAC

Potência Instalada (W)

R  11000

S  10080

T  10080

Total  31160

3#35(35)16 mm²

Conduto ø2"

125 A

Verde

QGBT
125 A

10 kA

35 16

80 A

10 kA

16

20 A

2.5

(1190 W)

S

1 (UC 01)

20 A

2.5

(1190 W)

T

2 (UC 02)

20 A

2.5

(1190 W)

S

3 (UC 03)

20 A

2.5

(1190 W)

T

4 (UC 04)

20 A

2.5

(1190 W)

S

5 (UC 05)

20 A

2.5

(1190 W)

T

6 (UC 06)

20 A

2.5

(920 W)

S

7 (UC 07)

20 A

2.5

(1190 W)

T

8 (UC 08)

20 A

2.5

(920 W)

R

9 (UC 09)

20 A

2.5

(920 W)

T

10 (UC 10)

20 A

2.5

(1190 W)

S

11 (UC 11)

20 A

2.5

(920 W)

R

12 (UC 12)

20 A

2.5

(1190 W)

R

13 (UC 13)

20 A

2.5

(1190 W)

R

14 (UC 14)

20 A

2.5

(1190 W)

R

15 (UC 15)

20 A

2.5

(1190 W)

R

16 (UC 16)

QDAC

(17960 W)

25 A

10 kA

4

(4400 W)

R+S+T

1 (EQ 01)

25 A

10 kA

4

(4400 W)

R+S+T

2 (EQ 02)

25 A

10 kA

4

(2200 W)

R+S+T

3 (EQ 03)

25 A

10 kA

4

(2200 W)

R+S+T

4 (EQ 04)

QFAC

(31160 W)

Quadro de Cargas (QFAC)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)
2200 4400

Tomadas (W)
Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

QDAC 3F+N+T B1 380 / 220 V 19522 17960 R+S+T 6600 5680 5680 1.00 1.00 130.4 16 68.0 80.0

1
EQ 01

3F+T B1 380 V 1 4783 4400 R+S+T 1467 1467 1467 1.00 1.00 7.3 4 28.0 25.0

2
EQ 02

3F+T B1 380 V 1 4783 4400 R+S+T 1467 1467 1467 1.00 1.00 7.3 4 28.0 25.0

3
EQ 03

3F+T B1 380 V 1 2391 2200 R+S+T 733 733 733 1.00 1.00 3.6 4 28.0 25.0

4
EQ 04

3F+T B1 380 V 1 2391 2200 R+S+T 733 733 733 1.00 1.00 3.6 4 28.0 25.0

TOTAL 2 2 33870 31160 R+S+T 11000 10080 10080

Quadro de Cargas (QGBT)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)

Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

QD1
3F+N+T B1 380 / 220 V 39656 36224 R+S+T 11600 11324 13300 1.00 0.70 83.7 35 110.0 100.0

QD2
3F+N+T B1 380 / 220 V 28980 25832 R+S+T 11200 7264 7368 1.00 0.70 79.9 25 89.0 70.0

QFAC QFAC
3F+N+T B1 380 / 220 V 33870 31160 R+S+T 11000 10080 10080 1.00 0.70 77.7 35 110.0 125.0

TOTAL 102505 93216 R+S+T 33800 28668 30748
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biotério  36224 W QD1

   100 A

35

QFAC 31160 W
QFAC

   125 A

35

biotério

 25832 W
QD2

    70 A

25

QGBT

Potência Instalada (W)

R  33800

S  28668

T  30748

Total  93216

3#70(70)35 mm²

Conduto

150 A

Verde

Quadro de Cargas (QDAC)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V) 920 1190

Tomadas (W) Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

1 UC 01 F+N+T B1 220 V 1 1293 1190 S 1190 1.00 1.00 5.9 2.5 24.0 20.0 0.26 2.50

2 UC 02 F+N+T B1 220 V 1 1293 1190 T 1190 1.00 1.00 5.9 2.5 24.0 20.0 0.20 2.45

3 UC 03 F+N+T B1 220 V 1 1293 1190 S 1190 1.00 1.00 5.9 2.5 24.0 20.0 0.16 2.40

4 UC 04 F+N+T B1 220 V 1 1293 1190 T 1190 1.00 1.00 5.9 2.5 24.0 20.0 0.10 2.35

5 UC 05 F+N+T B1 220 V 1 1293 1190 S 1190 1.00 1.00 5.9 2.5 24.0 20.0 0.06 2.31

6 UC 06 F+N+T B1 220 V 1 1293 1190 T 1190 1.00 1.00 5.9 2.5 24.0 20.0 0.11 2.35

7 UC 07 F+N+T B1 220 V 1 1000 920 S 920 1.00 1.00 4.5 2.5 24.0 20.0 0.13 2.37

8 UC 08 F+N+T B1 220 V 1 1293 1190 T 1190 1.00 1.00 5.9 2.5 24.0 20.0 0.21 2.45

9 UC 09 F+N+T B1 220 V 1 1000 920 R 920 1.00 1.00 4.5 2.5 24.0 20.0 0.23 2.47

10 UC 10 F+N+T B1 220 V 1 1000 920 T 920 1.00 1.00 4.5 2.5 24.0 20.0 0.19 2.43

11 UC 11 F+N+T B1 220 V 1 1293 1190 S 1190 1.00 1.00 5.9 2.5 24.0 20.0 0.19 2.43

12 UC 12 F+N+T B1 220 V 1 1000 920 R 920 1.00 1.00 4.5 2.5 24.0 20.0 0.11 2.35

13 UC 13 F+N+T B1 220 V 1 1293 1190 R 1190 1.00 1.00 5.9 2.5 24.0 20.0 0.09 2.33

14 UC 14 F+N+T B1 220 V 1 1293 1190 R 1190 1.00 1.00 5.9 2.5 24.0 20.0 0.14 2.39

15 UC 15 F+N+T B1 220 V 1 1293 1190 R 1190 1.00 1.00 5.9 2.5 24.0 20.0 0.19 2.43

16 UC 16 F+N+T B1 220 V 1 1293 1190 R 1190 1.00 1.00 5.9 2.5 24.0 20.0 0.24 2.49

TOTAL 4 12 19522 17960 R+S+T 6600 5680 5680
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UC 01   1190 W 1

    20 A

2.5

UC 09   920 W9

    20 A

2.5

UC 02   1190 W 2

    20 A

2.5

UC 10   920 W10

    20 A

2.5

UC 03   1190 W 3

    20 A

2.5

UC 11  1190 W11

    20 A

2.5

UC 04   1190 W 4

    20 A

2.5

UC 12   920 W12

    20 A

2.5

UC 05   1190 W 5

    20 A

2.5

UC 13  1190 W13

    20 A

2.5

UC 06   1190 W 6

    20 A

2.5

UC 14  1190 W14

    20 A

2.5

UC 07    920 W 7

    20 A

2.5

UC 15  1190 W15

    20 A

2.5

UC 08   1190 W 8

    20 A

2.5

UC 16  1190 W16

    20 A

2.5

QDAC

Potência Instalada (W)

R   6600

S   5680

T   5680

Total  17960

3#16(16)16 mm²

Conduto ø2"

 80 A

Verde

QFAC

80 A

10 kA

16

20 A

2.5

(1190 W)

S

1 (UC 01)

20 A

2.5

(1190 W)

T

2 (UC 02)

20 A

2.5

(1190 W)

S

3 (UC 03)

20 A

2.5

(1190 W)

T

4 (UC 04)

20 A

2.5

(1190 W)

S

5 (UC 05)

20 A

2.5

(1190 W)

T

6 (UC 06)

20 A

2.5

(920 W)

S

7 (UC 07)

20 A

2.5

(1190 W)

T

8 (UC 08)

20 A

2.5

(920 W)

R

9 (UC 09)

20 A

2.5

(920 W)

T

10 (UC 10)

20 A

2.5

(1190 W)

S

11 (UC 11)

20 A

2.5

(920 W)

R

12 (UC 12)

20 A

2.5

(1190 W)

R

13 (UC 13)

20 A

2.5

(1190 W)

R

14 (UC 14)

20 A

2.5

(1190 W)

R

15 (UC 15)

20 A

2.5

(1190 W)

R

16 (UC 16)

QDAC

(17960 W)

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA
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